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TŁUMACZENIE z JĘZYRA czEsKlEGo.

Uwaga tłumacza: Dokument zawiera tłumaczenie wybranego tekstu na język angielski,
cytowane,

Logo TZUS, Techniczno-Badawczy lnstytut Budownictwa Praha, s. p.
Akredytowane laboratorium badawcze. Autoryzowany podmiot. Jednostka Notyfikowana. Podmiot dla
ocen technicznych. Ceńyfikacyjne organy. Organ inspekcyjny.

CentraIne Laboratorium - Zakład Badawczy Ostrawa L 1018.3
U studia 278114, Ostrava - Zźbieh, Republika Czeska

+42a 595 707 200, 595 707 242, E-mail:.micicova@tzus.cz. www.tzus.cz
PRoToKoŁ

Laboratorium Badawcze nr 1018.3
Akredytacja zgodnie z Ćstl EN tso/lEc 17o25:2005 przez Czeski lnstytut Akredytacji, o.p.s.

NR 070_057168
o klasyfikacjizgodnie z Ćstl EN 1350l-

EPS {00 (EPS 036) (płty z pianki polistyrenowej)

llośc stron protokołu wraz ze stroną tytułową: 3 llość załączników: 2
Sporządził: lnz. Tomóś Klepóć, Technik badawczy, specjałista , (-) podpis nieczytelny
Zatwierdzil lnż. Bohdana Zómećnikovó, Kierownik działu badań, (_) podpis nieczytelny.
Pieczątka laboratorium badawczego nr 1018.3: Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy
lnstytut Budownictwa Praha, s. p. Akredytowane laboratorium badawcze nr 10,18,3, Laboratorium
Ostrava. Centralne Laboratorium.
Wydruk nr't.
llość kopii: 3.
oświadczenie:

Ostrawa dnia 31 .01.2020

1. Wyniki badań zawańe w niniejszym protokole odnoszą się wyłącznie do badanego przedmiotu i nie
zastępują innych dokumentow,
2. Bez pisemnejzgodny laboratorium badawczego protokoł nie może byc publikowany inaczej niz w
całości.
3. Błędy pomiarów nie były określane
Stopka dokumentu:
Techniczno-Badawczy lnstytut Budownictwa Praha, s. p. Centralne laboratorium. Namanickó 441.37o 10 Ćeske Budójovice.
Tel.:+420 387023 211. ry.lzrę_ęu. Konto bankowe: Komerćni banka, Praha 1. Nrkonta: 1501-931/0100. e_mail: p{q.
rcVa(otzus.ce.
Wpisana,do rejestru handlowego w Sądzie Miejskim w Pradze. Wydział ALX, wkładka: 71 1. Regon: 00015679. NlP:
cZ000,15679,

TZUS Praha, s.p. Centralne laboratorium

ZamawiĄący:

NlP:
Producent:
Adres

próbka do badań:
zamówienie;

zal<ład ostrava
1. Dane o próbce
Numer próbki:
Probka:

Zamowienie/umowa:
Data dostawy:
Metoda odbioru:
Sposob pzygotowania
próbki
2. Metody badawcze

SEMPRE Farby Sp. z o,o.
Ul. Gen, J. Kustronia 60
43-30'1 Bielsko - Biała, Polska
5471995321
SEMPRE Farby Sp. z o.o.
Ul. Gen, J. Kustronia 60
43-301 Bielsko - Biała, Polska
EPS 70 (EPS 038) (płyty z pianki polistyrenowej)
z070190428

070-057168 Strona 2/3

vZ070190428
EPS 100 (EPS 036) (płyty z pianki polistyrenowej)
pakowanie: paczki z pcw
Data produkcji: 09/2019 i 1al2o19
z070190428
05.1 1.20,19
Próbk i dosta rczono przez przedstawici ela zam awiająceg o

zgodnie z normą badawczą



(-',,},'ł':N
, i,!",, :-,", U.BN§lo
ll 't,'- ^vro

&.,, *ą)9,_lX9
lB t ł.7

;,'r
,,, r',r

Ćsn eru 13501-1 Klasyfikacja wyrobów budowlanych i konstrukcji budów -
według wyników badań reakcji na ogień

Odchylenia od normalnej procedury lub zastosowanie nienormatywnych metod nie były
3. Wyniki pomiarów i badań
Badania przeprowadzono dnia: 13,02.2020

Badan ia przeprowadził:
Klasyfikacja wyrobów budowlanych i konstrukcji budów - Klasyfikacja
według wyników badań reakcji na ogień została pzeprowadzona przy
współpracy z PAVUS a.s, Praha, filia Veseli nad Lużnici.
W trakcie badań zastosowano procedurę powyzej wymienionego labo-
ratoriu m. To laboratorium posiada akredytację Ć ln i jest zarejestrowana
pod numerem 1026.2

Dane o warunkach realizacji badań oraz zastosowanych urządzeń badawczych są zawańe w protokole
z badań. Zastosowane przyrządy pomiarowe i miemiki są kontrolowane i kalibrowane zgodnie z obo-
wiązującą procedurą zakładu badawczego.
3.1 Klasyfikacia zgodnie z CSN EN 13501-1
Wyniki badań są podane w poniższych tabelach.

Reakcja na ogień, ekspozycja powierzchni i krawędzi
EPS 100 (EPS 036) (płyty z pianki polistyrenowei).

Numer
próbki

Zapalenie próbki Czas (s) osiągnięcia płomienia w odległo-
ści 150 mm nad oddziaływaniem małego

Zapalenie się papieru filtracyj-
neoo

(tak - nie) palnika (tak - nie)
1 nie nie
2 nie nie

nle nle
4 nle nle
5 nle nie
b nle nle

Pieczątka laboratorium badawczego nr 1018.3: Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy
lnstytut Budownictwa Praha, s. p. Akredytowane laboratorium badawcze nr 10,tB,3. Laboratorium
Ostrava. Centralne Laboratorium.

TZUS Praha, s.p, Centralne laboratorium

zakład ostrava 070-05168 Strona 3/3

4. Załącznik
4.1. Protokoł nr Pr-20-1 .032 z badań reakcji na ogień dla wyrobu EPS 100 (EPS 036) (płyty z

pianki polistyrenowej).
4.2. Protokoł nr PK1-01-20-010-C-0 o klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z Ćsru EN 1 350,1-1 dla

EPS 100 (EPS 036) (płyty z piankipolistyrenowej).
Koniec protokołu

Pieczątka laboratorium badawczego nr 101B.3: Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy
lnstytut Budownictwa Praha, s. p. Akredytowane laboratorium badawcze nr 101B.3. Laboratorium
Ostrava. Centralne Laboratoriu m,

Niniejszym potwierdzam
sporządzonym w języku
n istrów Sprawied l iwości
wysokoŚci: Faktura nr
22.09.2022 roku.

zgodność tłumaczenia na język polski z oryganałem
czeskam. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Mi-
i Finansów Rzeczpospolitej Polskiej pobrano opłatę w
20221168, Repeńorium nr 20221251. Wrocław dnia

Reakcja na ogień - Klasyfikacja
EPs 100 (EPS

pROF, DR HAB, Bfficrfi


